
Эксплуатационный паспорт по результатам технического диагностирования внутридомового газового оборудования, установленного по
адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 49А ,

Владелец - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУНИЦИПАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" 

1. Наименование - Внутридомовое газовое оборудование

2. Технические характеристики
№ Наименование показателя Значение

1 Общие показатели

1,1. Год изготовления 1969

1.2. Г од ввода в экспуатацию 1969

1.3. Назначение Внутреннее потребление

2. Параметры назначения и условия эксплуатации

2.1. Рабочее давление, кгс/см" 0,03

2.2. Рабочая среда Природный газ

2.3. Температура стенок, С т1 откр. позд

2.4. Общая протяжность газопровода, п.м.
Газопровод- ввод+ вводной Внутренний

4.48 82.5

50
32

32
2.5. Условный проход трубопровода, мм 20

15

2.6. Материал газопровода Сталь 10

3. Запорные устройства

Место установки Условный проход Ду, мм Запорная арматура (кран)
Состояние наружной поверхности

Г азопровод-ввод + 
вводной

50
32 пробковый удовлетворительное

32
Подъезд 20 пробковый удовлетворительное

15

Квартиры № 1-13 15 пробковый, шаровый удовлетворительное

4. Технические характеристики объекта

№ Объект Наличие переходов через строительные 
конструкции

Количество сварных стыков, шт.

1 Г азопровод-ввод + 
вводной 2 5

2 Подъезд 17 67

5. Местоположение газопровода относительно других инженерных коммуникаций и возможных источников увлажнения - трубопроводы 
горячей и холодной воды: прямое воздействие влаги со стороны возможных источников увлажнения отсутствует.
6. Схемы внутридомового газового оборудования
Приложение 2.
7. Заключение
Г азопровод смонтирован в 1969 г.
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8. Результаты испытания газопровода на прочность и плотность

Дата
проведения Результат испытаний газопровода на прочность Результат испытаний газопровода на плотность. 

Ф.И.О. лица проводившего испытание.

Подпись
лица,

проводившего
испытание
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9. Отметка о готовности к осенне-зимнему сезону
Дата Наименование организации Отметка о выполнении

1 2 3
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1 2 3
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10. Сведения о выполнены^ ремонтах

Дата Место расположение Способ обнаружения Вид повреждений Описание выполненых ремонтных и 
профилактических работ

1 2 3 4 5
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11. Сведения о профилактических работах

Эксплуатационный паспорт по результатам технического диагностирования внутридомового газового оборудования, установленного по
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Дата
Ревизия

запорных
устройств

Ревизия
бытовых
газовых

плит

Ревизия 
проточных 

водонагревателей, 
отопительных 
аппаратов и 

котлов на газовом 
топливе

Проверка 
приборов учета

Профилактический 
осмотр газопровода 

многоквартирного дома

Техническое 
обслуживание 

индивиндуальных и 
групповых баллонных 

установок

1 2 3 4 5 6 7

»
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1 2 3 4 5 6 7
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12. Сведении о проведенных экспертизах (техническом диагностировании)



Эксплуатационный паспорт
по результатам технического диагностирования внутридомового газового

оборудования
(наружный и внутренний газопроводы), установленного по адресу: 

Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 49А

Владелец - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУНИЦИПАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ"



Приложение 2, стр. 2
Схема

неразрушающего контроля 
внутридомового газового оборудования, 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, д. 49 А, п. 2

К заключению по результатам технического диагностирования внутридомового газового оборудования,
установленного по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, д. 49 А, п. 2

О - расположение контролируемого участка
1 Ш  1 - номер контролируемого участка

УЗК - ультразвуковой контроль
УК(толщ) - топщиномотрия

ммп - метод магнитной памяти
влж - определение объемной влажности
хи - определение кол-ва хлорид-ионов

- замер поверхностного потенциала трубы
- участок вскрьгт для осмотра

ТФ - определение наличия эл. контакта “труба-футляр’

Условные обозначения

□
И

- мсжзтпжпос перекрытие

Остальные усланные обозначения 
Приняты по ГОСТ 21.609-83.

ГОСТ 2.784-96.



К заключению по результатам технического диагностирования внутридомового газового оборудования,
установленного по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, д. 49 А, п. 1

Условные обозначения

сгЦга - мсжэтажнпс перекрытие

h
■CIC,,a

Й - плита газовая

Н - водонагреватель проточны!! 
головы!)

Остапып с условные обозначения
Пришли по ГОСТ 21.609-83.

ГОСТ 2.784-96.

Приложение 2, стр. 1

Схема
неразрушающего контроля 

внутридомового газового оборудования, 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, д. 49 А, п. 1

О - расположение контролируемого участка
Г"1-2 I - номер контролируемого участка

УЗК - ультразвуковой контроль
УК(толщ) - толщиномотрия

ММП - метод магнитной памяти
ВЛЖ - определение объемной влажности
ХИ - определение кол-ва хлорид-ионов

- замер поверхностного потенциала трубы
- участок вскрыт для осмотра

ТФ - определение наличия эл. контакта "труба-футляр


